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Servisledningar 

 
 
 

Vattenfalls 
AKKJ 3x95/70 

 X       

Elfördelning 

Placerade i kapslade skåp 
på fasad till garage 2 
 

Lådkapslad fördelning Instal-
lerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 

 X  Byts ut X    

El-centraler 

Placerade i kapslade skåp 
på fasad till garage 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 
Rostangripet, tätningar de-
graderade av UV-ljus 

X   Byts ut X    

Huvudledningar 

 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld, 
viss degraderade på grund 
av UV-ljus 

 X  Byts ut X    

Installationsledningar 

 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld, 
viss degraderade på grund 
av UV-ljus  

 X  Byts ut X    

Mätare/mätinsamling 

 
 
 

Vattenfalls mätare för debite-
ring 

 X  Byts ut mot ny med 

möjlighet att sälja el 

X    

Kanalisation i mark 
 

 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 

 X  Byts ut X    

Belysning i garage 
 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 

X   Byts ut X    

Belysningsstyrningar i 
garage 
 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 
Strömbrytare vid port 

X   Byts till närvarosenso-

rer 

X    

Ytterbelysning 
 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 
 

X   Byts till LED-armaturer 

med gemensamt form-

språk 

X    

Styrningar Ytterbelysning 
 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 
Tidur och/eller ljusrelä 

X   Byts till astronomiskt-

UR, kan även komplet-

teras med närvarosen-

sorer. 

X    
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Apparater, (strömbrytare, 
vägguttag mm) 

 
 
 

Installerade 1975 
Teknisklivslängd uppfylld 
Vägguttag i garage ej skyd-
dade via jordfelsbrytare 

X   Byts ut X    

Dokumentation och märk-
ning 
 

 
 

Bristfällig  X   Uppdateras  X    

 
 

Åtgärdskostnader  

Summa åtgärder inom 0-2 år  
Summa åtgärder inom 2-5 år  
Summa åtgärder inom 5-10 år  

 

Sammanfattning EL-installationer Helhet, status 

Anläggningen är i gott skick för sin ålder men har nått sin tekniska livslängd. 

Dålig  

Normal X 

Bra  

 

 
Risker EL/Tele-installationer Helhet, status 

Då anläggningen nått sin tekniska livslängd ökar risken för person och egendomsskada. 
 
 
 
 
 
 

Dålig X 

Normal  

Bra  

 

 

Viktiga åtgärdsförslag 

Helhet, status 

 
 
 
 
 
 
 

Dålig  

Normal  

Bra  

 

 


